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Délégation Temitoriale de MOSELLE —
Service Veille et Sécurité Sanitaires ot Environnementales Destinataire(s) :
CourrieARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars sante & MAIRIE DE BOUST

Tolmhone T 837130 22/53 VEOLIA EAU REGION EST

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultais des analyses effeciudes dans le cadre suivant - Confrile Sanitaire courant

BOUST

Commune de : BOUST

Préiévement et mesures de terrain du 11/08/2022 4 08h33 pour I'ARS, par le laboratoire :
CENTRE D'ANALYSES ET RECHERCHES HYDROLOGIE ENVIRONNEMENT, ILLKIRCH 6901

Nom et type dinstaliation : BOUST (UNITE DE DISTRIBUTION }

Type d'eau . EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et locaiisation du point de surveillance | MAIRIE - Mairie cuisine
Code point de surveglance : 0000004020 Code installation : 000138

Type d'analyse : D1___
Code Sise analyse : 00157917 Référence laboratoire :

CAN2208-1947 Numérog de prélévement : 65700157912

iconclusion sanitaire :

:Eau d'aimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour Tensemble des paramétres mesurés.
|

(PLV-05700157912 - page - 1)

Metz, le 18 aolit 2022 Pour la Directrice Générale de I'ARS Grand Est

Pour la Déléguée Territoriale de Moselle
La Chef du service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales

T

Héléne ROBERT

Les résultats détailiés sont consuitables page(s) suivante(s)

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentalives de Fesu mise en diskibulion doivent &tre affichées dans les 2 jours apnés récephion (arl.D. 1321- 104 du CSP)

Délégation Temilociale de Moselle - 4 rue des Massageries - METZ Cedex 04
Siége régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 833930 30 - - www.ars.grand-est sante.fr
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Limites de quallté | Références de qualté
Mesures de terrain [ Résutas | unmé Mni | Mad | Mini | Maxi
Contexte Envirornements!
Température de Feau 200 c 25,0
Température de Fair 219 <
Mmswmmdmm&m
Aspect {qualitatif) normal  |SANS OBJET
Couleur (quahiatih normal | SANS OBJET
Turbidté néphélométrique NFU 0,30 NFU 20
Saveur (quaiftat normal  |SANS OBJET
Odeur Saveur (qualitalif) nommal | saNs OBJET
o I T S I A
Chiore libre 029 mocit
Chiore total 032 moCL

Limftes de quaité | Réfrences de qualié
Analyse laboratoire [ Resumats | unns M | Maxi | Mini | Mai
Entérocogques /100mi-MS <1 nf{100mL) 0
Bact aér. revivifiabies & 22°-68h < ool
Bact aér. revivifiables 4 36°-44n 4 wnl
Bactéries colformes H00mI-MS e nK100mL) 0
Escherichia coll /100mi - MF < |nK100mL) 0
R TR T d

| Conauctvité 4 25°C | 7,4 | usiem | | [ 200 | 100 |
Paramédres azotés e phosphorés
[ Ammorium (en NH4) | <00s0 | mpn | I | [ o1 |

Les conclusions sanitaires sont consuliabies en page 1

(PLV-05700¢57912 - page : 2)

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représenizbives de Feau mise en diskiburiion doivent &ire affichées dans les 2 jours aprés réceplion (arl D.1321-104 du CSM

Déilégation Temitoriale 0e Mosede - 4 rue des Messageries - METZ Cedex 01
Sigge régional : 3 Bowlevard Jofive - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - T&l. 03 83 39 30 30 - www.ars.grand-est.sante.f
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anera 2022.07.18 20725 x22088 20220008

Volume distribué (m3/])

Débit min (m3/h)
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