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REPUBLIQUE FRANCATSH
Détégation Territoriale de MOSELLE —
Service Vellle et Sécurité Sanitaires et Environnementaies Destinataire(s) :
Courriel ARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars sante.fr MAIRIE DE BOQUST

Teiopions 03 87:37.68 52050 VEOLIA EAU REGION EST

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A L A CONSOMMATION HUMAINE

Résuitats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrble Sanitaire courant

BOUST

Communs de : BOUST

Préiévement et mesures de terrain du 06/10/2022 A 10h16 pour 'ARS, par le laboratoire :
CENTRE D'ANALYSES ET RECHERCHES HYDROLOGIE ENVIRONNEMENT, ILLKIRCH 6901

Nom et type d'installation : BOUST (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de survelllance : RUE SAINT MAXIMIN - mairie cuisine

Code point de surveillance : 0000000168 Code installation : 000138 Type d'analyse . D1___

Code Sise analyse : 00158984 Référence laboratoire - CAN2210-1925 Numéro de prélévement : 05700158979

i'ConcIusion sanitaire : '

| Eau d'aimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour Pensembile des paraméires mesurés.

(PLV-057G0158579 - page : 1)

Metz, le 11 octobre 2022 Pour [a Directrice Générale de I'ARS Grand Est

Pour {a Déléguée Territoriale de Moselle
La Chef du service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales

—T

Héléne ROBERT

Les résultats détailiés soni consultables page(s) sulvante(s)
INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de Feau mise en dishibution doivent ére aflichées dans les 2 jouss aorés réception {arl.D.1321-104 du CSPY
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Limites de qualité | Références de qualkité
Mesures de terrain [ Réswiats | unké | Mini | Max | Mini | Maxi
Confexte Environnemental
Température de Feau 15,0 c 25,0
Température de Fair 148 ©
Carctéristiques organcieptiques et minéralisation
Aspect {quailatif) normal SANS DBJET
Couleur {quatitatif) S nomal SANS OBJET
Turbidité néphélométrique NFU 038 NFU 20
Saveur {qualtatif) normal SANS OBJET
Qdeur Saveur {qualitatif) normal SANS OBJET
Equilibre Calco-carbonique '
pH 73 | untépH | | [ 65 | 90 |
Résiguel de tralftement
Chiore fibre 0,21 myCRL
Chiore total 023 mRCZL

Limites de quaidé | Réfbrences de quasité
Entérocoques /100mi-MS <1 n{100mL) 0
fact. aér. revivifiables 4 22°-68h 3 -
Bacl. sér. revivifiables & 36°-44h 8 nimL.
Bactéries colformes /100mH-MS <t nX100mL} 0
Escherichia coll /100mi - MF < A100mL} 0
Caractéristiues organoleptiques et minkrelisation
| Conductivté & 25°C [ 78 | wsom | [ [ 20 [ 1100 |
Paraméires azotés ef phosphorés
| Ammonium (en NH4) | <0050 | mon | [ | [ o1 |

Les conciusions sanitaires sont consultables en page 1
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